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N° analyse : 70689-20-4363 Type analyse : D1S_Q

Origine échantillon : LONGEVELLE-LES-RUSSEY Point surveillance : 2371
Thouret Daniel 6 rue du tilleul

Installation :SIVU DE FROIDEFONTAINE (ubI1)

eau traitée au chlore (U.G.E.) SIVU DES EAUX DE FROIDEFONTAINE

prélevé sous accréditation par Mr Celotti (CEL)  Laboratoire PMA

Date de prélévement :16/11/2020 4 11h15

Date de réception : 16/11/2020 & 13h00

Date de début des essais :16/11/2020 & 13h15

Voujeaucourt le  20/11/2020

RAPPORT D'ANALYSE N° 70689-20-4363 rev. 0

ESSALS

Accréditation
s

1455

Portée disponibie sur
www.cefrac fr

ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE
UNITE SANTE ENVIRONNEMENT NFC
8 RUE HEIM CS 90247

90005 BELFORT CEDEX

L'accréditation du COFRAC atteste de |3 competence dus'fﬁo_ratmrcs pour les seuls essais coliverts par 'aceraditating.
page(s).

la reproduction de ce rapport d'assal n'est autorisee que stus 5a forme integrale. 1 comporte

Pour deéclarer, ou non, la confarmite, || n'a pas sté tenu sxplicitement compte de |'incertitude associee au resultat,

Les declarations de conformiteé ne sant pas couvertes par |'accreditalion,
Rélérence méthode(s) prélévement - FD T 90-5200 / NF EN [S0O 19458(T 90-480)

Référence de

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE ta | valeur (2) | Incertitude Unité | Limite de quaiis| RéErence Méthode
! |
(*) |pHa16.5°C - E 7.6 unité pH 6549 | NFENISO 10523
| . - ) : .
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES L("}T Valeur (2) | Incertitude Unité Limite de qualité R"':’u:'l‘lfé" g Méthade
'!'Aspect qualitatif o A R.A.S. qualit.
_' Couleur (sur eau non filtrée) E <5 | mg Pt/L | 15 NF EN ISO 7887
[odeur A R.A.S. | qualit.
| saveur A RA.S. | qualit. |
;(-) ITurbidité E <0.2 FNU 2 NF EN ISO 7027-1
i, - ]
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Labf Valeur (2) | Incertitude Unité | Limite de quaite Ré':l'fa’,‘f: de Méthode
L
| (%} |Coliformes A 0 n/100mi 0 NF EN IS0 §308-1 2000
(*) |Dénombrement des bactéries a 22°C A 1 n/ml NF EN ISO 6222
(*) |Dénombrement des bactéries a 36°C A S n/ml | NF EN 150 6222
(*) |Entdrocogues A 0 n/160m| 0 NF EN 1SO 7699-2 |
(*) |Escherichia Coli A ] n/100ml 0 NF EN ISO 9308-1 2000
(*] |Spores germes anaérobies sulﬁtg-réducteurs A 0 n/100ml 0 NF EN 264612 o
‘ MINERALISATION "(31';" Valeur (2) | Incertitude Unité Limite de qualilé Ré'g’;’,‘,f: o Méthode
[(*) | Conductivité ramenée a 25°C E 508 uS/cm ) 2004 1100 [nFenzrsss
|:\RAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES "(51';° Valeur (2) | Incertitude Unité Limite de qualité Ré’;’;’,’fg de Méthode
\(*) |Ammonium E <0.01 ma/L 01 NF TeD015-2
‘PARAMETRES TERRAIN (mesurés par le préleveur) Lat;O Valeur (2) Incertitude Unité Limite de qualité Ré’zz’}fz - Méthode
_'(-) 'Chlore libre - A 0.07 ma/I CI2 | NF EN ISO 7393-2
[¢*) |Chlore total A 0.11 | | mgiciz | | NF EN1SO 7303.2
' | Température Al 14 | ' oC | | 2 | B
analyse réalisée dans le cadre du conlrole sanitaire réglementaire conformément au code de la santé publique .
CONCLUSIONS Eau conforme aux limites et satisfaisante au regard des références de qualité
Safia ZEHAF
Directrice du Laboratoire
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Agreé pour le contrdle sanitaire des eaux
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| (1) Laboratoire de realisation de I'analyse (n® accréditation) La liste des sites accrédités et portées disponibles sur wwhncofractr
A=Laboratoire Pays de Montbéllard Agglomération (1-6554)
E=Laboratoire QUALIO Besangon (1-6253)

(2) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.

NC : somme non cumulable (tous les dléments de la somme sont inférieurs aux limites de quantification)
(*) Indique que le parameétre est couvert par I'accréditation.

Les Incertitudes sont disponibles sur demande.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matieres en suspension (MES) sauf quand la (iltration est indiguée dans les normes analytiques.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis i I‘essai et tels qu'ils ont été regus.

analyse réalisée dans le cadre du conlrble sanitaire réglementaire conformément au code de la sanlé publique
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